T démonté

isolation thermique 160 mm
revétement téle Alu Stucco

DN 50

Accumulateur
2'000 litres
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0-60°C

vanne filfre
n° 922.522.150

DN 50

DSV 20-3.0H
3.0 bars

DN 25

DN 50

4'300 I/h
Séparation

DN 50

DN 50

MBus
kWh

Compteur de chaleur

Neovac Supercal 55

'bc

galvanique
Schudel AG
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ERV-CR DN 50

35°C

max =0.50 m

distance

Récupération de
chaleur sur froid
commercial
ECC - 40 kW



